Bydgoszcz, dnia 19.10.2012r
WIOS-SSZP.272.28.2012

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn.
zm.) informuje, ze wptynety prosby o wyjasnienie tresci SIWZ w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Instalacja gazéw czystych do
zasilania laboratorium.

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiajgcego o przestanie doktadnej specyfikacji gazéw, ktére beds przez
Panstwa stosowane. Specyfikacja powinna okresla¢ maksymalne stezenia poszczegdlnych
zanieczyszczen w podanych gazach.

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajgcy planuje stosowaé nastepujgce rodzaje gazéw w instalacjach:

Argon:

Ar > 99,9999 %

H.O <0,5ppm lub vpm
0, < 0,5 ppm lub vpm
N> < 0,5 ppm lub vpm
CO <0,1 ppm lub vpm
CO, <0,1ppm lubvpm
CyH, <0,1 ppm lub vpm

Azot:

N» > 99,9999 %

HO <0,5ppm lub vpm
0, < 0,5 ppm lub vpm
CO <0,1 ppm lub vpm
CO, <0,1ppm lubvpm
CiHy <0,1ppm lubvpm
Ar <1 ppm lub vpm

Hel:

He > 99,9999 %

H.O <0,5ppm lub vpm
0, < 0,5 ppm lub vpm
Ne < 0,5 ppm lub vpm
No < 0,5 ppm lub vpm
Hs < 0,5 ppm lub vpm
CO <0,1 ppm lub vpm
CO, <0,1ppm lubvpm
CiHy <0,1ppm lub vpm

Tlen:

0, > 99,9999 %

H,O <0,5ppm lub vpm
N» <0,5 ppm lub vpm
CO <0,1 ppm lub vpm
CO;, <0,1ppmlubvpm



CiHy <0,1 ppm lub vpm
Ar <1 ppm lub vpm

Acetylen:

CsH- >996 %

Nz + O, + rézne CyHy < 0,4 %

PHz + PH; <10 ppm lub vpm
rézne As, S, P <5 ppm lub vpm
Pytanie 2:

W projekcie zawartych w SIWZ cata armatura jest przewidziana ze stali nierdzewnej. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie armatury wykonanej z mosigdzu chromowanego do
wszystkich gazéw poza acetylenem.

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamowienie ma zosta¢ wykonane zgodnie z projektem stanowigcym zatgcznik do SIWZ.
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